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RESUMO 
Perante queixas de níveis de ruído produzidos por um ventilador de cozinha de um refeitório, 
os autores mediram-no e propuseram medidas para minimizá-lo. 
Foram propostas medidas ao nível do motor e dos apoios para redução da transmissibilidade 
de vibração ao fixe. Apesar do ruído ter diminuído, foi decidido instalar um variador de 
velocidade e otimizar os parâmetros de funcionamento. O ruído foi significativamente reduzido 
cessando as queixas dos trabalhadores. 
Adicionalmente, a redução da velocidade do ventilador permitiu uma poupança de energia 
elétrica significativa. Na comunicação demonstra-se que o retorno do investimento efetuado 
será inferior ao prazo de um ano. 


